CEVAK

CEVAK a.s., se sidlem Severni 2264/8, 370 10 Ceské Budéjovice
Laboratof, pracovisté Tabor ’
ACOV Tabor, Na Mélké, 390 02 Tabor.

tel./fax: 381 264 706

e-mail: alena.melicharova@cevak.cz

‘Zku$ebni laboratof &. 4113, posouzena ASLAB -
faboratofi, dle CSN EN ISO/IEC 170 25 : 2005

Strediskem pro posuzovani zpUsobilosti

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 272/2019

Zadavatel: ~Vodarenské sdruzeni Bechyrisko
: , Parkany 548
39165 Bechyné
Vzorek }:islo: 414

Misto odbéru:

Bechyné, Na Libusi 999, Domov pro seniory

Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 07.01.2019

.Divod odbéru: stiZnost Cas odbéru: 10:30

"Typ vzorku: prosty.. Datum a ¢as piijmu: 07.01.2019 14:50

Typ rozboru: kraceny Datum provedeni analyz: 07.01.2019 - 11.01.2019

Odebral: Hruby Zdenék Akreditovany odbér: ' Ano

Postup odbéru: SOP ¢&. 400 _ :

Zplsob odbéru: manualni

Ukazatel Hodnota | Jednotka |Nejistota| Pouzita metoda Poznamka

Barva <5 mg/l Pt SOP -32 (CSN EN SO 7887) A

Zakal 0,46 ZF(n) 20% | SOP - 33 (CSN EN IS0 7027-1) N

Pach pfijateiny SOP - 34 (CSN EN 1622) A

Elektrick& kondukiivita 17,3 mS/m 5% | SOP-23 (CSN EN 27888) A

pH 75 0,1 | SOP-6(CSNISO 10523) A

CHSK-Mn. 0,7 mgfi 15% | SOP - 31 {Inteni postup) A

Amoniak a NH4+ <0,05 mg/l SOP - 7 (CSN IS0 7450-1) A

Dusi¢nany 1 0,0 mg/l 15% | SOP -8 (CSN 1SO 7890-3) A

Chut _ pfijatelnd , SOP - 34 (CSN EN 1622) A

Chlor volny <0,03 mg/l SOP - 21 (CSN 1S0 7393-2) - AM

Teplota . 10,5 °C SOP - 1 (CSN 75 7342) A
|Zelezo | <0,05 mg/l SOP - 24 (CSN iSO 6332) : A

Koliformnibakterie —~ |* 0" | "KTyt00mi | | SOP-10T(CSNENISO9308A)— ——— — ¢ — L - A |-

Escherichia coli : 0 KTJ/100mi SOP - 101 (CSN EN 1S 9308-1) A

Podty kolonii pii 36°C 0 KTJ/Aml SOP - 103 (CSN EN IS0 6222) A

3 SOP - 103 (CSN EN ISO 6222) A

PoCty kolonii pfi 22°C

KTJMml .

P1 - zkouska provedena na pracovisti 1, Manesova 41/6, Ceské Budgjovice

P2 - zkouska provedena na pracovisti 2, COV Ceské Budgjovice, Hrdgjovice 598
P3 - zkouSka provedena na pracovisti 3, Mostnikovska 255, Beroun

P4 - zkouska provedena na pracovisti 4, K Majovu 152, Chrudim

P5 - zkouska provedena na pracovisti 5, Nadrazni 6, Moravska Tiebova

P1-P5 - zkouska provadéna subdodavkou

AN - akreditovana/neakreditovana zkouska
S - zkouska provadéna subdodavkou
M - zkouska provadéna mimo prostory laboratofe

Strana  1/2



SEVAK as. ‘ _ Profokol &: 27212019

Nejistota stanovent je rozsifena standartni nejistota pro koeficient rozifeni k=2, coz pro normaini rozd&leni adpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizng 95%.
Nejistota stanoveni nezahmuje nejistotu vzorkovani.

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Protokol 0 zkou$ce nesmi byt bez pisemného souhlasu Laboratofe reprodukovan jinak neZ cely.

Ptipadné reklamace budou fe$eny na zakladé dokumentu "Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratofi".

Vystaveno dne: 17.1.2019

Alena Melicharova
vedouci pracovisté

SiVnaKA.s,
Saverni 8/2264, 370 AQ s fyu:
IC: 608 49 657 |
zapsana v OR
oddi B &
7
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