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ACOV Tabor, Na Mé&lké, 390 02 Tabor

tel./fax: 381 264 706

e-mail: miroslava.vilimkova@cevak.cz

Zkusebni laboratof &. 4113, posouzena ASLAB - Stiediskem pro posuzovani zpUsobilosti
laboratofi, dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 2524/2022

Zadavatel: Vodarenské sdruzeni Bechynsko
Parkany 548
39165 Bechyné

Vzorek éislo: 3558

Misto odbéru: Bechyné, Libusina 199

Upfesnéni mista odbéru: U Draka

Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 01.02.2022

Typ vzorku: prosty Cas odbéru: 09:20

Typ rozboru: kraceny Datum a ¢as pfijmu: 01.02.2022 - 14:50

Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 01.02.2022 - 04.02.2022

Odebral: Hruby Zdenék

ZpUsob odbéru: manualni

Postup odbéru: SOP-400 (CSN EN I1SO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN I1SO 5667-5, CSN EN ISO
5667-14, CSN EN ISO 19458, Viyhlaska MZd GR &.252/2004 Sb.)

|Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zkusebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni

Barva <5 mag/l Pt SOP-32 A 20 MH | vyhovuje

Zakal 0,36 ZF(n} 20% SOP-33 A 5 MH [ wyhovuje

Pach pfijatelny SOP-34 A pfijatelny MH | vyhovuje

Konduktivita (25°C) 14 mS/m 5% SOP-23 A 125 MH | whowuje

pH 7,9 0,1 SOP-6 A 65-95 MH | uyhovuje

|CHSK-Mn 0,6 mafl 15% | SOP-31 A 30 MH | uyhovuje

Amoniak a NH4+ <0,05 mg/l SOP-7 A | 050 MH | wyhovuje

Dusi¢nany 4,6 ma/l 20% | SOP-8 A 50 NMH | wyhovuje

Chut prijatelna SOP-34 A piijatelna MH | vyhovue

Chlor volny 0,04 mg/] 20% | SOP-21 AM| 03 MH | wyhovuje

Teplota 6,4 °C 5% SOP-1 AM| 8-12 DH

Zelezo 0,053 ma/! 15% | SOP-24 A | 020 MH | whowije |

Koliformni bakterie 0 KTJ/100mi SOP-101 A lo0 MH | vyhovuje

Escherichia coli 0 KTJ/100m! SOP-101 A o0 NMH | vyhovuje

Pogty kolonii pfi 36°C 0 KTdim SOP-103 A | 40 MH | vyhovuje

(Poéty kolonii pii 22°C 0 KTJ/Am! SOP-103 A | 200 MH | whovuie |

Limit (zdroj pro hodnoceni):  Vyhlaska MZd ¢.252/2004 Sb., pfiloha &€.1 v platném znéni

Pfehled zku$ebnich metod:
SOP-1(CSN 75 7342)
SOP-101 (CSN EN ISO 9308-1)
SOP-103 (CSN EN ISO 6222)
SOP-21 (CSN EN 180 7393-2)
SOP-23 (CSN EN 27 888)
SOP-24 (CSN 1ISO 6332)
SOP-31 (interi postup)
SOP-32 (CSN EN ISO 7887)
SOP-33 (CSN EN IS0 7027-1 )
SOP-34 (CSN EN 1622)

SOP-6 (CSN IS0 10 523)
SOP-7 (CSN IS0 7150-1)
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Piehled zkusebnich metod:
SOP-8 (CSN 1SO 7890-3)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozsifena standartni nejistota pro koeficient roz&ifeni k=2, coz pro normalni rozdélent odpovida pravdépodobnosti pokryti
pfiblizng 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvy3si mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporucena hodnota

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S, P1, P2 - zkouska provedena externim poskytovatelem

Prohlaseni:

Pii hodnoceni dle vyde zminéné vyhlasky bylo pouito rozhodovaci pravidio ,Sdilené riziko*, kde nejistota méfeni neni zohledovana.
Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji finé dokumenty.

Protokol o Zkousce nesmi byt bez pisemného souhlasu vedouciho pracoviété reprodukovan jinak nez cely.

Pipadné reklamace budou feseny na zakladé dokumentu "Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratofi". CEVAK as.
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