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Laboratof, pracovisté Tabor

ACOV Tabor, Na

Mélké, 390 02 Tabor
tel./fax: 381 264 706

e-mail: miroslava.vilimkova@cevak.cz

Zku$ebni laborator &. 4113, posouzena ASLAB - Stfediskem pro posuzovani zpUsobilosti
laboratofi, dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 11928/2022

Zadavatel:

Vodarenské sdruzeni Bechynisko
Parkany 548
39165 Bechyné

Vzorek &islo: 19738

Misto odbéru: Bechyiiska Smoleé, ép. 12

Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 13.06.2022

Typ vzorku: prosty Cas odbéru: 09:50

Typ rozboru: kraceny Datum a ¢&as piijmu: 13.086.2022 - 14:50
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 13.06.2022 - 27.06.2022
Odebral: Hruby Zdenék

Zpisob odbéru: manualni

Postup odbéru:

SOP-400 (CSN EN 1SO 5667-1, CSN EN I1SO 5667-3, CSN ISO 5667-5, CSN EN 1SO

5667-14, CSN EN ISO 19458, Vyhiaska MZd GR &.252/2004 Sb.)

Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zkusebni metoda Akr. | Limit Typ! Hodnoceni
Barva 6 mag/l Pt 20% SOP-32 A 20 MH |  wyhovuje
Zakal 0,28 ZF(n) 20% | SOP-33 A 5 MH | vyhovuje
Pach pfijatelny SOP-34 A phijatelny MH | wyhovuje
Konduktivita (25°C) 18,6 mS/m 5% SOP-23 A 125 MH |  wyhovuje

H 7.0 0,1 SOP-6 A 65-95 MH whovuje |
CHSK-Mn 1,0 mg/l 15% | SOP-31 A |30 MH | wyhovije
Amoniak a NH4+ <0,05 mal) SOP-7 A 0,50 MH | wyhovuie
Dusiénany 18,0 ma/l 20% | SOP-8 A 50 NMH |  vyhovuje
Chut prijatelna SOP-34 A prijatelna MH | vyhovuje
Chlor volny 0,03 mall | 20% | SOP-21 AMI| 03 MH | wyhovuie
Teplota 11,5 °C 5% SOP-1 AM|[ 8-12 DH
Zelezo <0,050 mal SOP-24 A | 020 MH | wyhovule
Koliformni bakterie 0 KTJ/100mi SOP-101 Ao MH|  vyhoviie
Escherichia coli 0 KTJ/100m! SOP-101 A 0 NMH vyhovuije
Poéty kolonii pii36°C 12 KTJ/1ml SOP-103 A 40 MH | wyhovuje
Poéty kolonii pfi 22°C 30 KTJ/1mi SOP-103 A 200 MH vyhovuje |
Atrazin <0,010 wall CZ S0P D06 03 183.A A, S 0,10 NMH vyhovuje
Desethylatrazin <0,010 g/l CZ SOP D06 03 183.A AS | 010 NMH |  vyhovuje
Hexazinon <0,010 wall CZ SOP D06 03 183.A AS | 0,10 NMH vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni):  Vyhlaska MZd &.252/2004 Sb., pfiloha ¢.1 v platném znéni

Prehled zkugebnich metod:

€Z SOP D06 03 183.A (US EPA 535, US EPA 1694)
SOP-1 (CSN 75 7342)

SOP-101 (CSN EN IS0 9308-1)

SOP-103 {CSN EN 1S0 6222)

SOP-21(CSN EN 1S0 7393-2)

SOP-23 (CSN EN 27 888)

SOP-24 (CSN IS0 6332)
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Piehled zkuSebnich metod:
SOP-31 (intemi postup)

SOP-32 (CSN EN 1SO 7887)

SOP-33 (ESN EN IS0 7027-1)

SOP-34 (CSN EN 1622)

SOP-6 (CSN 1SO 10 523)

SOP-7 (CSN IS0 7150-1)

SOP-8 (CSN 1SO 7890-3)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je roz3ifena standartni nejistota pro koeficient roz3ifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
phbliznd 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvy$si mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporu¢ena hodnota

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; §, P1, P2 - Zkouka provedena exterim poskytovatelem

Prohlaseni:

PH hodnoceni dle vie zmindné vyhladky bylo pouZito rozhodovaci pravidlo _Sditené riziko, kde nejistota méfeni nenf zohlediiovana.
Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazujf jiné dokumenty.

Protokol o zkousce nesmi byt bez pisemného souhlasu vedouciho pracovisté reprodukovan jinak nez cely.

Pfipadné reklamace budou fedeny na 74kladé dokumentu "Vyfizovéni stiznosti a reklamaci v laboratofi". (‘,EV AK a.s. )
Severnt 2264/8, 370 10 Ceské Budéjovice
Vystaveno dne:  27.6.2022 1¢: 608 49 657 DIC: (760843657

zapsand v OR u KS C. Budgjovice

oddil B, vioka 657%

Ing. Miroslava Vilimkova
vedouci laboratore

konec protokolu




