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ACOQV Tabor, Na Mélke, 390 02 Tabor

tel./fax: 381 264 706

e-mail: miroslava.vilimkova@cevak.cz

Zku$ebni laborator ¢. 4113, posouzena ASLAB - Stfediskem pro posuzovani zpGsobilosti
laboratofi, die CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 11940/2022

Zadavatel: Vodarenské sdruzeni Bechyrisko
Parkany 548
39165 Bechyné
Vzorek ¢islo: 20054
Misto odbéru: Senozaty u Bechyné, &p. 2
Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 14.06.2022
Typ vzorku: prosty Cas odbéru: 13:00
Typ rozboru: kraceny Datum a ¢&as pfijmu: 14.06.2022 - 14:50
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 14.06.2022 - 17.06.2022
Odebral: Hruby Zdenék
Zplsob odbéru: manuaini
Postup odbéru: SOP-400 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN SO 5667-3, CSN ISO 5667-5, CSN EN ISO
5667-14, CSN EN 1SO 19458, Vyhlaska MZd CR €.252/2004 Sb.)
Ukazate! Hodnota |Jednotka| NM | ZkuSebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Barva 7 mg/Pt | 20% | SOP-32 A 120 MH | vyhovue
Zakal 0,46 ZF(n) 20% | SOP-33 A |5 MH [ whovuie
Pach prijatelny SOP-34 A phijatelny MH | wyhovuje
Konduktivita (25°C) 14,5 mS/m 5% | SOP-23 A | 125 MH | wyhovuje
pH 1.6 0,1 SOP-6 A 65-95 MH |  wyhowuje
CHSK-Mn 0,6 mg/l 15% | SOP-31 A | 30 MH | wyhovuie
Amoniak a NH4+ <0,05 mg/! SOP-7 A | 050 MH | wyhovuje |
Dusi¢nany 4.8 mag/l 20% | SOP-8 A 50 NMH [ wyhovule
Chut pfijatelna SOP-34 A piiatelna MH| vyhovuje
Chlor volny 0,03 maf 20% | SOP-21 AM | 03 MH | wyhovule
Teplota 12,9 °C 5% SOP-1 AM| 8-12 DH
Zelezo 0,066 mal | 15% | SOP-24 A | 020 MH | vyhovuie
Koliformni bakterie 0 KTJ/100mi SOP-101 A |0 MH |  vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100m! SOP-101 A |0 NMH [ whovule
Pocty kolonii pfi 36°C 0 KTJ/1ml SOP-103 A 40 MH | wyhovuje
Podéty kolonii pfi 22°C 6 KTJ/ml SOP-103 A 200 MH | wyhovule

Limit (zdroj pro hodnoceni):  Vyhlagka MZd &.252/2004 Sb., pfiloha €.1 v platném znéni

Prehled zkugebnich metod:
SOP-1 (CSN 75 7342)
SOP-101 (CSN EN IS0 9308-1)
SOP-103 (CSN EN ISO 6222)
SOP-21 (CSN EN 1S0 7393-2)
SOP-23 (CSNEN 27 888)
SOP-24 (CSN 1SO 6332)
SOP-31 (interni postup)
SOP-32 (CSN EN ISO 7887)
SOP-33 (CSN EN IS0 7027-1)
SOP-34 (CSN EN 1622)
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Prehled zku$ebnich metod:
S0P-6 (CSN IS0 10 523)
SOP-7 (CSN 1SO 7150-1)
SOP-8 (CSN IS0 7890-3)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozSifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coz pro nommalni rozdéleni odpovidé pravdépodobnosti pokryti
pfiblizné 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvy35i mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporuéend hodnota

AKkr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S, P1, P2 - zkou$ka provedena extemim poskytovatelem

Prohlaseni:

P hodnoceni dle vySe zminéné vyhlasky bylo pouZito rozhodovaci pravidio ,Sdilené riziko", kde nejistota méfeni neni zohledfiovana.
Vysledky zkouSek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Protokol 0 zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu vedouciho pracovidté reprodukovan jinak nez cely.

Pfipadné reklamace budou feSeny na zakladé dokumentu "Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratofi". CEVAK a5, ) .
Severni 2264/8, 370 10 Ceské Budgjovice
Vystaveno dne:  27.6.2022 1¢; 608 49 657 DIC; (260843657

zapsané v OR u KS C. Budgjovice
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